
Rohr als 
"verlorene 
Schalung"

KG-Rohr oder
Betonkanal-Rohr

bauseitiges
Betonfundament

Lüftungsturm

Bodenplatte oder 
Bodenflansch

Schwerlastdübel

Blitzschutzlasche

+/- 0,0

Rohr innen 
überstehend

Anschluss Lüftungsturm über Bodenkanal im Erdreich

Ausführungvorschlag Nr. 1
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